
Справка

о результатах производственного контроля г итьевой воды г  Мегнона на 27.12.2013 г

Точкаотбооа Мутность. нг/дн* |Г Цветность, градус Железо овщевАмг/дм»
......... ....... ..... ПДК i s  " 1 го ~  о,з |

РЧВ 80С Nei 1 
(подача » город) < 0*58 16,5 0.24 » I
ул. Свободы, 36 1 <oii Г 15,4' 0,22
уд. Садовая, 13 <0,S8 f  1S,4 “ 1 0,22

ул. Заречная, 14/1 1 <0,58 ( 16,0 0,23

Заключение: по результатам производственного контроля, питьевая вода # 
распределительной сети города соответствует С&нПиН 2.1.4,1074-01 "Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества" ао органолептическим показателям: цветность, 
мутность, железо общее- Также по микробиологическим аоказзтелям аода соответствует 
указанному документу и является безопасной для населения

Начальник химико-аналитической /ш&оратерии МУН «Т8К* AM. Ращупкина
>


